






















SZERELŐ KIHÍVÁSA ELŐTT 
ELLENŐRIZZE AZ ALÁBBIAKAT

HA ÚGY GONDOLJA, HOGY VALAMI PROBLÉMA VAN 

Probléma 
 
A légkondicionáló nem 
kapcsolható be. 
 
 
A beltéri összes jelzőfénye 
villog. 
 
 
A vízszintes légterelő nem 
mozog. 
 
 
A szoba hűtése vagy fűtése 
nem elég hatékony. 
 
 
 
 
A beltéri egységből távozó 
levegőnek furcsa szaga van.
 
A távvezérlő kijelzőjén nem 
látható semmi, vagy a kijel-
ző homályos. A beltéri 
egység nem reagál a  táv-
vezérlő jeleire. 
 
Ha áramszünet következik 
be. 

Ellenőrizze az alábbiakat

•  Fel van kapcsolva a megszakító? 
•  Nincs kiégve a biztosíték? 
•  Nincs aktív bekapcsolási program? (9. oldal) 

•  Megfelelően helyezte vissza a vízszintes 
légterelőt a beltéri egységbe? (12. oldal) 

•  Megfelelően helyezte vissza a vízszintes és 
függőleges légterelőket? (12. oldal) 

•  Nincs deformálódva a ventilátorvédő? 

•  Helyesen adta meg a hőmérsékletet? (7. oldal)
•  Tiszta a szűrő? (10. oldal) 
•  Tiszta a beltéri egység ventilátora? (10. oldal) 
•  Nem zárja el valami a bel- vagy kültéri egység 

beömlő vagy kiömlő nyílását? 
•  Nincs nyitva egy ablak vagy ajtó? 

•  Tiszta a szűrő? (10. oldal) 
•  Tiszta a beltéri egység ventilátora? (10. oldal) 

•  Nincsenek lemerülve az elemek? (5. oldal) 
•  Megfelelő az elemek +/- polaritása? 

(5. oldal) 
•  Nem használja valaki a szobában más 

elektromos berendezések távvezérlőjét? 

•  Újraindul a légkondicionáló? Ha az 
áramszünet előtt a készülék működésben 
volt, az áramszolgáltatás helyreálltakor újra 
bekapcsol, mivel ezek a modellek 
automatikus újraindítási funkcióval vannak 
ellátva. (Olvassa el az “AUTOMATIKUS 
ÚJRAINDÍTÁS” című részt a 6. oldalon) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Probléma 
 
A légkondicionáló 
újraindítás után kb. 3 
percig nem működik. 
 
Pattogó hang hallatszik. 
 
 
 
A beltéri egységből távozó 
levegőnek furcsa szaga 
van. 
 
A kültéri egység venti-
látora nem forog, pedig a 
kompresszor működik. Ha 
a ventilátor elindul, akkor 
is hamar leáll. 
 
 
Csordogáló víz hangja 
hallatszik. 
 
 
 
 
Bugyogó hang hallatszik. 
 
 
 
 
 
 
A szoba hűtése nem elég 
hatékony.

Megoldás (nem üzemzavar)

•  Erre a mikroprocesszor utasításai alapján kerül 
sor a készülék védelme érdekében. Kérem, 
várjon. 

•  A hangot az előlap hőmérséklet-változás miatti 
tágulása/szűkülése okozza. 

•  Előfordul, hogy a légkondicionáló beszív valam-
ilyen szagot a falból, szőnyegből, bútorokból, 
ruhákból stb., és a levegővel együtt kifújja azt. 

•  Alacsony külső hőmérsékletnél 
előfordul, hogy a ventilátor nem 
biztosít kellő hűtőkapacitást. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
•  A hangot a légkondicionálóban áramló 

hűtőközeg okozza. 
•  A hangot a hőcserélőben áramló kondenzvíz 

okozza. 
•  A hangot a hőcserélő okozza kiolvasztás 

közben. 
 
•  A hang akkor hallható, amikor a vízelvezető 

tömlő külső levegőt szív be, és emiatt a 
tömlőben található víz az elszívóra vagy a 
ventilátorra tódul. 
A hangot akkor is hallhatjuk, amikor erős szél  
esetén a külső levegő befúj a vízelvezető 
tömlőbe. 

 
•  Ha a szobában szellőztető ventilátort vagy gáz-

tűzhelyet használnak, nő a hűtési terhelés, ami 
csökkenő hatékonyságot eredményez. 

•  A magas külső hőmérséklet a hűtés hatékony-
ságának csökkenését eredményezi. 

Probléma
 
Működés közben megválto-
zik a légterelők iránya. A 
vízszintes légterelők iránya 
nem szabályozható a távve-
zérlővel. 
 
 
 
 
A kültéri egységből víz 
szivárog. 
 
 
 
 
 
 
A kültéri egységből fehér 
füst távozik. 
 
Fűtő módban a levegő 
kiáramlása nem indul el 
azonnal. 
 
Fűtő módban a készülék 
működése mintegy 10  
percre leáll. 
 
 
 
Időnként sistergő hang 
hallatszik. 
 
A szoba fűtése nem elég 
hatékony. 
 
Többkészülékes rendszer- 
ben az éppen nem működő

Megoldás (nem üzemzavar) 
 
•  Ha a légkondicionálót HŰTŐ vagy SZÁRÍTÓ 

módban egy órán keresztül lefelé áramló leve-
gővel használjuk, a légáramlás iránya a kon-
denzvíz csöpögésének megakadályozása érde-
kében automatikusan (1) pozícióba áll be. 

•  Ha hűtő módban túl alacsony az áramló 
levegő hőmérséklete, vagy kiolvasztás van 
folyamatban, a vízszintes légterelő iránya 
automatikusan vízszintesre áll be. 

 
•  HŰTŐ és SZÁRÍTÓ módban a csövek és 

összekötő elemeik lehűlnek, ami kondenzvíz 
képződéséhez vezet. 

•  Fűtő módban a kiolvasztás funkció hatására a 
kültéri egységre fagyott jég felolvad, és 
lecsöpög. 

•  Fűtő módban a hőcserélőn képződő 
kondenzvíz lecsöpög. 

 
•  Fűtő módban a kiolvasztás funkció hatására 

keletkező pára fehér füst formájában távozik. 
 
•  Várja meg, míg a légkondicionáló meleg 

levegőt fúj ki. 
 
•  A kültéri egység kiolvasztása van folyamatban. 

Ez 10 percig is eltarthat, kérem várjon 
türelemmel. (Nagyon alacsony külső 
hőmérséklet és magas páratartalom esetén jég 
képződhet.) 

 
•  A hangot a készülék belsejében található 

hűtőközeg áramlásának beindulása okozza. 
 
•  Alacsony külső hőmérséklet esetén előfordul-

hat, hogy a szoba fűtése nem elég hatékony. 
 
•  Az éppen nem működő beltéri egységekben s 

van némi hűtőközeg-áramlás. 

Ha a fenti ellenőrzéseket végrehajtotta, ám a probléma továbbra is 
fennáll, kapcsolja ki a légkondicionálót, és forduljon kereskedőjéhez. 

 
Az alábbi esetekben kapcsolja ki a készüléket, és forduljon kereskedőjéhez. 

•    Ha a beltéri egységből víz szivárog vagy csöpög. 
•    Ha villog a POWER lámpa. 
•    Ha a megszakító gyakran lekapcsol. 
•    Ha a szobában inverteres fluoreszkáló lámpát használnak, előfordulhat, 

hogy a távvezérlő jeleinek vétele nem megfelelő. 
•    Rossz vételi körülmények között a légkondicionáló interferenciát okozhat 

rádiókkal vagy tévékkel. Ilyenkor az érintett berendezésekhez erősítőre 
lehet szükség. 

•    Ha mennydörgést hall, állítsa le a készüléket, és húzza ki a hálózati 
csatlakozót és/vagy kapcsolja le a megszakítót, mert különben az elektromos 
alkatrészek károsodhatnak. 

A beltéri egység légkiömlő 
nyílásából pára távozik. 
 
 
A beltéri egységből mecha-
nikus hang hallatszik. 
 
A VÍZSZINTES LÉGTERE-
LŐ lengése mintegy 15  
másodpercre leáll, majd 
újraindul.

•  A légkondicionáló hideg levegője hirtelen lehűti 
a szoba levegőjének nedvességtartalmát, ami 
így párává alakul. 

 
•  A hangot a ventilátor vagy a kompresszor ki- 

vagy bekapcsolása okozza. 
 
•  A vízszintes légterelőnek normális esetben így 

kell működnie.

ben az éppen nem működő 
beltéri egység is felmeleg-
szik, és vízcsobogásszerű 
hang hallatszik belőle. 
 
A hálózati áramellátás 
beindításakor a készülék 
bekapcsol, pedig a 
távvezérlővel nem adtunk 
neki ilyen utasítást. 

 
 
 
 
 
•  Ezek a modellek automatikus újraindítási 

funkcióval vannak ellátva. Ha megszűnik az 
áramellátás, és előtte nem állítottuk le a készü-
léket, az áramellátás újbóli beindulásakor a 
légkondicionáló automatikusan ugyanabban az 
üzemmódban indul újra, amelybe a kikapcsolást 
megelőzően a távvezérlővel beállítottuk. 
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